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1. Rysunku nie skalowac MAGAZYN = | | |
2. Rysunki nalezy czytac facznie z opisem technicznym. Wymiary na_ | o
sprawdzi¢ na budowie. 09 o Fr
3. Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na budowie o 009 +20 °C 18 x 1.0
4. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich N
projektach prace powigzane.Ewentualne wady koordynacyjne 18x 1.0 / U
przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu przed przystgpieniem do * 29K/900" | KUCHNIA ! ”’
robodt. Niewskazane jest prowadzenie rob6t w oparciu o i 1000 mm | -
dokumentacije jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do 09 o 011
pozostatych o . 22K/900
LEGENDA: 5. Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sig 0 720 mm GREENPROJECT
Profekt Instalacia CO lan wprowadzi¢ (réwniez te, ktore stuzg jedynie zmianie technologii ] H 0 LUKASZ CHEAD
- rrojektowana Instalacja L - zasllanie powinny by¢ przedstawione Nadzorowi Autorskiemu O 18x1.0
d . d ; 42-125 GRUSZEWNIA, UL. KLOBUCKA 31
- Projektowana instalacja CO - powrét 6. Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia } SRS GT&BHPYQ’ eCt TEL. 661 608 474
- Projektowana instalacja gazu ; pozarowego nalezy uszczelni¢ ogniochronnie w klasie odpornosci ) I 5 H NIP 574-196-64-48
18x1.0 - Projektowana $rednica przewodow instalacji CO ogniowej przegrody (030 +12°C | DNes5 P19 . -
DN65 - Projektowana $rednica przewodow gazowych - ; Cniany i - @wym: 0w ~ : Inwestor: Gmina Paczkow,
SRt < ™ 7. Przepusty instalacyjne przez sciany i stropy niebedace T — 29KIB00 ul. Rvnek 1. 48-370 Paczkow
ggOKIGOO - Typ i wielkos¢ grzejnika oddzieleniem stref pozarowych nalezy wykona¢ w standardowych ﬁJ voprojektowan 250 mm - Ry )
s T i i i ieph tulejach ochronnych 02541'31 i gazomierz wg. warunkow n . Termomodernizacja Publicznej Szkoty Podstawowej
030+16 °C |- Temp. pomieszczenia/ zapotrzebowanie na ciepto 8. Wszelkie przywotane nazwy wtasne produktéw i materiatow P wym: 0 W i Temat: iei
] : 336W @wym: 0 technicznych gazu nr 3 w Paczkowie im. Jana Pawta I|
wym. ) o stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania. Dopuszcza (09— MAGAL’ MAGAZYN S~ —W .
C— - Projektowany grzejnik sie zastosowanie innych materiatléwi urzadzen o parametrach o o |||, 007 +16°C 09 ul. 1 Maja 2, 48-370 Paczkéw
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niegorszych, niz wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu SCHO— m] 18x1.0 : dz. nr1070/4
UWAGA: Istniejgcy instalacje gazu nalezy przebudowaé poprzez akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru DOWA Tytut
poprowadzenie nowej nitki instalacji gazu dla obiektu szkoly oraz 9. Z uwagi na modernizacyjny chrakter robot wszystkie wymiary i d 21K/400 ku: Rzut piwnicy - Instalacja gazu i CO
pozostawienie starej nitki instalacji gazowej do mieszkan rozmieszczenie instalacji sprawdzi¢ na budowie. W przypadku 400 mm }JEd C rysunku:
prywatnych.Od istniejacej nitki nalezy odtgczy¢ i zdemontowac wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci, nalezy bezzwiocznie Istniejaca skrzynka Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
czes¢ instalacji nalezacej do szkoty. Do nowoprojektowanej zawiadomic pracownie projektowa. gazowa z zaworem : — - -
instalacji gazu dla obiektu szkoly nalezy podiaczy¢ istniejaca 10. Instalacje prowadzi¢ z zachowaniem kompensaciji naturalnej @ glownym Projektant: |mgrinz. tukasz Mirczak |SLK/1059/PWOS/05
instalacje zasilajgcg kuchenke gazowa. oraz przy .uiylciu kompensatorow mieszkowych zgodnie Projektowana skrzynka Miejsce wiaczenia do Sprawdzit: |mgr inz. Rafat Chrusciriski SLK/4583/PWOS/12
z zaleceniami producenta rur. z zaworem istniejacej instalacji gazu
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